Obiekt badan: woda do spozycia X woda [0 prdbka wody do spozycia 1 prébka wody O
Miejsce pobrania prébki: Koniczewice — SUW — woda podawana do sieci — kran metalowy.

Centralny Wodocigg Zutawski Sp. z 0.0. w Nowym Dworze Gdariskim
Www.cwz.pomorskie.pl

LABORATORIUM BADANIA WODY I SCIEKOW W ZABROWIE

Zabrowo, 82-220 Stare Pole

tel/fax 55 271 35 40

RAPORT Z BADAN WODY NR 2656/2016 Z DNIA 21.11.2016r.

PCA

Pouskie Centaum
AKREDYTACJ!

BADANIA

e
AB 925

Klient: Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej w Miloradzu, ul. Giéwna 5, 82 — 213 Miloradz.

Cel badania: zgodnos¢ w obszarze regulowanym prawnie X potrzeby wiasne O3

Prébki pobrane przez: pracownika Laboratorium Badania Wody i Sciekéw w Zabrowie X Zleceniodawce [

Metoda pobierania: PN-ISO 5667-5:2003 A (probka do badan fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych) X
¥
PN-EN ISO 19458:2007 A (prébka.do badan mikrobiologicznych)

Protokdt: pobierania przyjecia 0 nr: 594/2016

Zlecenie: nie X tak [J nr:

Data pobrania prébki: 16.11.2016r.
Data przyjecia probki do badan: 16.11.2016r.

Badania rozpoczeto w dniu przyjecia prébki, zakoficzono dnia: 18.11.2016r.
Numer probki: 2156/2187
Stan prébki: bez uwag

1.Badania fizyko-chemiczne Metoda oznaczenia Wynik Nlepewnoscl NDS2
Lp. |Nazwa oznaczenia Jednostka FOERACIZANG -
1, |Stezenie amoniaku mg/l |PN-C-04576-4:1994 R 0,48 + 0,09 050
(jon amonowy) i L]
2. [Stezenie azotanéw mg/l [PN-82/C-04576.08 R 1;5 + 0,2 50
3. |Stezenie azotyndw mg/l |PN-EN 26777:1999 R 0,06 + 0,01 0,50
4. |Barwa mg/l Pt [PB/Ch-07 wyd.1 z dnia 24.02.2012r. | R 5 1 i i
o PB/Ch-01 wyd.4 z dnia 27.02.2012r. :
5. |Stezenie manganu B i i momapitdahinsis| B 29 #he5 50
L
6. |Metnosc NTU |PN-EN ISO 7027:2003 R 0,92 + 0,11 1
7. |pH PN-EN ISO 10523:2012 N 7,6 + 0,1 '6,'5—9,5
g, [Przewodnosc uS/cm |PN-EN 27888:1999 R 748 22 2500
elektryczna wiasciwa
9. |Smak PB/Ch-06 wyd. 1 z dnia 19.12.2011r. | N akceptowalny # n:ﬁm:f;{,; 2
Akceptowalny i bez
10. Zapach PB/Ch-06 wyd. 1 z dnia 19.12.2011r. N akceptoWalny N nieprawidtowych
zmian
. - . % -‘
11,|Stezenie zelaza pg/l  |PN-ISO 6332:2001 pkt. 7.1 R 36 6 200
(ogdlne rozpuszczone)
2. Badania mikrobiologiczne . i &¢
g Metoda oznaczenia Wynik: Nxepewnoscl NDS?2
Lp.|Nazwa oznaczenia Jednostka rozszerzona i
1, |Obecnosc iliczba bakterii | 4100 |PN-1SO 9308-1:1999 NR 0 = 0
grupy coli :
2. S:"ecn"éc Hiczba Escherichia | 4.1 0omi |PN-ISO 9308-1:1999 NR 0 - 0
Obecnos¢ i liczba -
" i = =Z R
3. Enterokoikéu kalewych jtk/100ml |PN-EN ISO 7899-2 : 2004 0 0
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Centralny Wodociag Zutawski Sp. z 0.0.
w Nowym Dworze Gdariskim
Laboratorium Badania Wody i Sciekéw

w Zabrowie

»

RAPORT Z BADAN WODY NR 2656/2016 Z DNIA 21.11.2016r.

! Niepewno$¢ rozszerzong wynikéw podaje sie z uwzglednieniem etapu pobierania probek przy zastosowaniu wspdtczynnika rozszerzenia k=2 dla poziomu
ufnosci P~95%, w przypadku gdy probka byta pobrana przez Zleceniodawce niepewnos¢ obejmuje tylko postepowanie z prébka w Laboratorium.

2 NDS — Najwyzsze dopuszczaine stezenie wg. Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. (Dz.U. 2015, poz. 1989) w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi.

3 temperatura pomiaru 24,7°C, metoda z automatyczng kompensacjg temperatury do 25°C.

D - metoda nieakredytowana NR - metoda niereferencyjna
A — metoda akredytowana N — metoda, dla ktorej nie okreslono charakterystyki
R — metoda referencyjna zgodnie z:
Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. (Dz.U. 2015, poz. 1989)
O Rozp. Ministra Srodowiska z dnia 21.11.2013r. (Dz.U. 2013, poz. 1558)

Uwagi:
1. Wyniki badan odnosza sie wytacznie do badanej probki.
2. Raport z badan bez zgody Kierownika Laboratorium nie moze by¢ powielany inaczej, jak tylko w catosci.
3. Klient ma prawo do sktadania skargi w ciggu 14 dni od otrzymania Raportu z badan.
4. Oznaczenie Smak wykonano dnia 18.11.2016r.
Rozdzielnik:
Zleceniodawca
a/a
KIERZMMI L 'ADO.‘},‘.T DM
Autoryzowat: )
mgr inz. Mané flizikowske
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