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Malbork, dnia 18 lutego 2019 r.

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przezludzi
z wodociągu pulrlicznego Kończewice

Na podstawię art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U.z20I9r,poz.59)oraz§20ust. l,§2lust. 1pktIi§22rozporządzeniaMinistra
Zdrowia zdnia7grudniaż017 r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoĘciaprzez ludzi
(Dz.U.z ż0I7 r. poz. 2ż94) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku

po rozpatrzeniu danych zawaĘch w sprawozdaniach z badań nr 237l521ll8, 282l52ll8, 283152118,
458548/18/GDY próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej oraz raportach z badń
nr l04lż078, 57Ilż0I8, 1697l20l8, 1835l20l8, 221912018, 73l20l9 próbek wody pobranych w ramach
kontroli wewnętrznej z urządzeń wodnych i instalacji wodociągowych służących
do zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spoĘcia przez ludzi z ujęć
podziemnych wodociągu publicznego Kończewice zasilających miejscowości Kończewice, Bystrze,
stara wisła:

- raport z baóań nr l04l20l8 z dnia ż2.01,2018 r. próbki wody pobranej z kurka tłoczącego
z miejsca podawania wody do sieci w Kończewicach,

- §prawozdanie z badań nr 237l52ll18 z dnia 15.03.2018 r. próbki wody pobranej z instalacji
wodociągowej w budynkunr 1ż w Starej Wiśle,

- raport zbadańnr 571lż018 z dnia ż0.04.2018 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej
w piekarni w Kończewicach,

- sprawozdanie z badań nr 28ż/5ż118 z dnia 31.08.2018 r. próbki wody pobranej z instalacji
wodociągowej w piekarni w Kończewicach,

- sprawozdanię z badań rlr 28315ż118 z dnia 3.09.2018 r, próbki wody pobranej z instalacji
wodociągowej w piekarni w Kończewicach,

- raport z badań nr 1697/ż018 z dnia 1,10.2018 r. próbki wody pobranej z kurka tłoczącego
z miejsca podawania wody do sieci w Kończewicach,

- sprawozdanie z badań nr 458548|18/GDY z dnia 11.10.2018 r. próbki wody surowej pobranej
z ujęcia głębinowego w Kończewicach,

- raport zbadańnr 1835lż018 z dnia 18.10,2018 r, próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej
w budynku nr 12 w Starej Wiśle,

- raport z badań rc ż21912018 z dnia 2I.12.2018 r. próbki wody pobranej z kurka tłoczącego
z miejsca podawania wody do sieci w Kończewicach,

- raport zbadań nr 7312019 z dnia22.01,2019 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej
w budynku nr 72 w Starej Wiśle,

stwierdza:

l. przydatność wody do spozycia przez ludzi z urządzeń i instalacji wodociągowyc|,1 z wodociągu
pLrbl icznego Kończewice,
2. zgodnośó clrarakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianyclr wyzej badaniach
laboratoryjnych z wymaganiami określorlymi w załączniku nr 6 rozporządzeniu Ministra Zdrowja
z dnia. 7 grudnia2017 r. w sprar.vie jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
( Dz. U. zż011 r.poz.2294).


