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Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przezludzi
z wodociągu publicznego Miłoradz

Na podstawie art. 4 ust.l pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59) oraz § 20 ust. 1, § 2l ust. I pkt 2, 3 § 22 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przęznaczanej do spozyciaprzez
ludzi (Dz. U. zż017 r,, poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku

po rozpatrzeniu danych zawaĘch w raportach zbadań wody, próbek pobranych w ramach konholi
wewnętrznej nr 277l20l8, 43212018, I3I0lż0l8, l445l20l8, 169612018, 222212018, sprawozdaniu
z badń nr 294457118/GDY oraz danych zawaĄch w sprawozdaniach z badń nr 20l52ll8,
Il9l521ll8, I295l52Il18, I595l535l20I8, próbek pobranych w ramach nadzoru sanitarnego
zarządzeń wodnych służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spozy_
cia przez ludzi zasilających miejscowości Miłoradz,Pogorzała Wieś, Mątowy \ilielkie, Mątowy
Małeo Mątowy Kłosowoo Kraśniewo:

- raport z badań nr 27712018 z dnia 19.02.2018 r. . próbki wody pobranej z kurka tłoczącego
z miejsca podawania wody do sieci,

- sprawozdanie z badań nr ż0l52ll8 z dnia I9.02.ż0I8 r. próbki wody pobranej z instalacji
wodociągowej w budynku piekarni przy u|, Zuławskiej w Miłoradzu,

- sprawozdanie z badań nr 119/521118 z dnia 20.02.2018 r. próbki wody pobranej z instalacji
wodociągowej w budynku piekarni przy d.Zuławskiej w Miłoradzu,

- raport zbadań nr 432/2018 z dnia l9.03.2018 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej
w budynku nr 64 w Mątowach Wielkich,

- sprawozdanię z badań nr |595153512018 z dnia 14.06.2018 r. próbki wody pobranej z kurka
tłoczącego z miejsca podawania wody do sieci,

- sprawozdanię zbadań nr 2944571I8/GDY z dnia 19,07,2018 r. próbki wody surowej pobranej
w Stacji Uzdatniania Wody w Miłoradz,

- raport z badań nr 131012018 z dnia 26.07,2018 r. próbki wody pobranej z kurka tłoczącego
z miejsca podawania wody do sieci,

- raport zbadańnr 1445/2018 zdnia 17.08.2018 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej
w sklepie spożywczym w Pogorzałej Wsi,

- sprawozdanie z badań nr 129515ż1118 z dnia 12.09.2018 r. próbki wody pobranej z instalacji
wodociągowej w budynkunr 64 w Mątowach Wielkich,

- raport z badań nr 169612018 z dnia 1,10.2018 r. próbki wody pobranej z kurka tłoczącego
z miejsca podawania wody do sieci,

- rapoń z badań nr 222żlż0I8 z dnia 2ll2.20l8 r. próbki wody pobranej z kurka tłoczącego
z miejsca podawania wody do sieci,


