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Malbork, dnia 1 marca 2019 r.
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Wójt Gminy Miłoradz
ul.Żńawska9
8ż -213 Miłoradz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej

do spoĘcia przez lud,zi (Dz.U. z 2077, poz, 2294) oraz raportu z badania jakości wody
nr ż60lż019 z dnia 26,02.2019 r., przeprowadzonego przezLaboratorium Badania Wody i Ścieków w
Ząbrowie dotyczącego próbki wody pobranej w Stacji Uzdatniania Wody w Gnojewie

stwierdza przydatność wody do spożycia

z wodociągLl publicznego Gno_iewo,

rv rv/rv rozporządzeniu.
gdyż woda spełnia wymagania okręślone

_ .Zastępca Pa/istwowego
Powiatowąo lnsp/|toralanitirnego

w nła/[ńu

StanisławĄsolnowska

\
pr:e s lano poc:tq e l e ktroni cznt1

Otrzyrnuje:
l. adresat
2. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu
Lll, Główna 5

8ż-213 Miłoradz
3. aa

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Malborku

82-200 Malbork, ul. ]uliusza Słowackiego 64

tel./fax.55-647-25-55, http://pssemalbork,pis,gov,pl, e-mail: psse,malbork@pis.gov.pl
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